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Naziv vodnog objekta:
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IZVJEŠTAJ O ISPITIV ANJU VODE ZA PIĆE
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Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.o.o. Busovača Silvije Strahimira Kranjčevića bb 72260
BUSOVAČA

Naručilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.o.o. Busovača Silvije Strahimira Kranjčevića bb
BUSOVAČA

Vrsta uzorka: VODA ZA PIĆE
Naziv i mjesto vodnog objekta: ISTOČIŠTE
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i VODA JE PREČiŠĆENA I DEZINFICIRANA, Rez.CI. 0,2
Sadržaj rezo hlora kod uzorkovanja (mg/I):
Broj uzoraka ili količina: 1
Datum i vrijeme uzorkovanja: 21.03.2022.
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda
Dostavljeno od strane: JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA;

KOVAČHARUN
Datum prijema uzorka: I Stanje uzorka: 21.03.2022. I STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja: 22.03.2022.
Datum kraja ispitivanja: 25.03.2022.
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.
Napomena:
Inspekcijski zapisnik/Ustanova: -/-

aAS EN ISOI!EC 17025

B A~ -(A-)---j-sP-j-tn-a-m-e-to-d-a-a-kr-e-d.-·ti-ra-n-a-p-re-m-a-o-d-r-ed-b-a-m-a-st-a-Ild-a-r-da-BA-S-E-N-I-SO-/-IE-C-17-0-2-5:-2-01-8-.-----­
,cc":IT:;~ (N) _ ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

LI·122001
Rezultati ispitivanja sc isključivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju II Izvještaju o ispitivanju,

osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utiče na validnost rezultata, u tom slučaju se Institut odriče odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se može umnožavati isključivo u cijelosti i služi
samo za službene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvještaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvještaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUM09 _02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_pice, I)
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I SIGURNOST HRANE 

Naziv vodnog objekta:

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

GRADSKI VODOVOD - VODA UZETA U DOMU ZDRAVLJA
Izvještaj br: 14.03.01-61364/22 Laboratorijski protokol: MY - 616/22 Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RB PARAMETAR ISPITIVANJA JM(Jedinica mjere) REZULTAT REFERENTNA METODA ISPITIV ANJAISPITIV ANJA VRIJEDNOST

Ukupan broj koliformnih bakterija cfullOOml b BAS EN ISO 9308-1;
1. O(21±3h, 36±2 0c) (A) BAS EN ISO 9308-I/Al

2. Broj Eseheriehia eoIi (21±3h, cful100 ml b BAS EN ISO 9308-1;
O36±2 "C) (A) BAS EN ISO 9308-I/A 1

Ukupan broj fekalnih streptokoka
cful100 ml b3. (enterokoka) (44±4h, 36±2 0c) O BAS EN ISO 7899-2

(A)

4. Ukupan broj aerobnih mezofilnih efu/ml O 100/ml BAS EN ISO 6222bakterija (68±4h, 22±2 0c) (A)

5. Ukupan broj aerobnih mezofilnih cfu/ml O 20/ml BAS EN ISO 6222bakterija (44±4h, 36±2 0c) (A)

bNe smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; eFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
E.coli. 

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH"
br. 4011 O. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvještaja o ispitivanju:

Emina Idrizovi0'A, dipl. biolog, spec mikrobiologije

Dostaviti: ~ Naručilac ispitivanja O Arhiva
IC:]Originalni dokument O Duplikat originala

«« Kraj izvještaja 1»1 

B ••.• EN ISOIIEC non

EJ)\~-(-A-j---iS-PI-'tn-a-m--et-o-da--ak-r-e-di-ti-ra-n-a-p-r-em--a-od-r-e-d-ba-m-a-s-t-an-d-a-rd-a-B-A-S--E-N-I-S-O-/I-E-C-I-7-02-S-:-20-)-S-.---------------------------­ ACC":"::~ (Nj _ ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 1702S:2018. 
LI·122-ll1

Rezultati ispitivanja se isključivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvještaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utiče na validnost rezultata, u tom slučaju se Institut odriče odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja sc primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se može umnožavati isključivo u cijelosti i služi
samo za službene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvještaj prima se u roku od 7 (sedam). dana od dana dostave
izvještaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUM09_02_lzvjestaj_o_M8_ispit_ vode_za_pice, I)
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Naziv vodnog objekta:

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIV ANJU VODE ZA PIĆE

GRADSKI VODOVOD - VODA UZETA NA PRONICA TIRU RIRU
Izvještaj br: 14.03.01-61363/22 Laboratorijski protokol: MV - 615/22 Strana 1 od 2

Podaci o uzorku

Vlasnik vodnog objekta: JKP KOMUNALAC d.o.o. Busovača Silvije Strahimira Kranjčevića bb 72260
BUSOVAĆA

Naručilac ispitivanja: JKP KOMUNALAC d.o.o. Busovača Silvije Strahimira Kranjčevića bb
BUSOVAĆA

Vrsta uzorka: VODA ZA PIĆE
Naziv i mjesto vodnog objekta: rSTOĆrŠTE
Vrsta vodnog objekta: VODOVOD
Karakteristike uzorka vode i VODA JE PREĆIŠĆENA I DEZINFICIRANA,Rez.CI. 0,3
Sadržaj rezo hlora kod uzorkovanja (mg/I):
Broj uzoraka ili količina: 1
Datum i vrijeme uzorkovanja: 21.03.2022.
Vrsta ispitivanja: Mikrobiološka analiza vode za piće iz gradskog vodovoda
Dostavljeno od strane: JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA;

KOVAĆHARUN
Datum prijema uzorka: I Stanje uzorka: 21.03.2022. I STANJE UZORKA KOD PRIJEMA JE ZADOVOLJAVAJUĆE
Datum početka ispitivanja: 22.03.2022.
Datum kraja ispitivanja: 25.03.2022.
Plan/procedura uzorkovanja : Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen.
Napomena:
Inspekcijski zapisnik/Ustanova: -/-

BAS EN ISOOEC 170Z5

8 A~ (A) _ ispitna metoda akreditlrana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018."C"D~;':~ (N) _ ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
LI·122'()1

Rezultati ispitivanja se isključivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvještaju o ispitivanju.
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utiče na validnost rezultata, u tom slučaju se Institut odriče odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se može umnožavati isključivo u cijelosti i služi
samo za službene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. Prigovor na ovaj izvještaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvještaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (IZV_LUM09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_ vode_za_pice, I)



INSTITUT ZA ZDRAVLJE 
I SIGURNOST HRANE 

VETERINARSKI ZAVOD
Služba za mikrobiologiju hrane
Adresa: Sarajevska 77b, 72000 Zenica

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE ZA PIĆE

Naziv vodnog objekta: GRADSKI VODOVOD - VODA UZETA NA PRONICA TIRU RIRU
Izvještaj br: 14.03.01-61363/22 Laboratorijski protokol: MV - 615/22 Strana 2 od 2

Rezultati ispitivanja

RS PARAMETAR ISPITIVANJA JM(Jedinica mjere) REZULTAT REFERENTNA METODA ISPITIVANJAISPITIVANJA VRIJEDNOST

Ukupan broj kolifonnnih bakterija cfullOO ml b BAS EN ISO 9308-1;
1. O(21±3h, 36±2 DC) (A) BAS EN ISO 9308-1/AI

Broj Eseheriehia eoli (21±3h, efu/IOO ml b BAS EN ISO 9308-1;
2. O36±2 DC) (A) BAS EN ISO 9308-lIA1

Ukupan broj fekalnih streptokoka
efu/I 00 ml b3. (enterokoka) (44±4h, 36±2 DC) O BAS EN ISO 7899-2

(A)

4. Ukupan broj aerobnih mezofilnih efu/ml O 100/ml BAS EN ISO 6222bakterija (68±4h, 22±2 DC) (A)

5. Ukupan broj aerobnih mezofilnih efu/ml O 20/ml BAS EN ISO 6222bakterija (44±4h, 36±2 DC) (A)

: bNe smije biti prisutno; JM - jedinica mjere; eFU - Colony Forming Units

*Ukupan broj koliformnih bakterija izražen je kao suma koliformnih bakterija (ne uključujući E.coli) i broja bakterija identifikovanih kao
Ecoli. 

Napomena: Referentne vrijednosti su preuzete iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH"
br. 40/10. i 62/17.).

Odgovoran za verifikaciju rezultata i
Izvještaja o ispitivanju:

Dostaviti: iii Naručilac ispitivanja O Arhiva
\

~Originalni dokument O Duplikat originala

-rnu cl IOrtLU\,J;;. iVl/-\. uipi. DIOIO;.,

~k~UbiOIO(J

«« Kraj izvještaja »» 

B ..•. S EN ISOIIEC 11025

B A~ (A) _ ispitna metoda akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.ACC":';A:~ (N) _ ispitna metoda nije akreditirana prema odredbama standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
LI·122·01

Rezultati ispitivanja se isključivo odnose na dostavljeni uzorak. Institut je odgovoran za sve informacije koje se daju u Izvještaju o ispitivanju,
osim kada se informacija dobija od korisnika i ako ona utiče na validnost rezultata, u tom slučaju se Institut odriče odgovornosti. Kada Institut nije odgovoran
za fazu uzorkovanja, rezultati ispitivanja se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen. Ovaj dokument se može umnožavati isključivo u cijelosti i služi
samo za službene potrebe, te nije dozvoljena upotreba u reklarnne svrhe. Prigovor na ovaj izvještaj prima se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave
izvještaja. Sve dodatne informacije dostupne su u Institutu. (lZV _LUM09_02_lzvjestaj_o_MB_ispit_vode_za_JJice, 1)


